四线制意思是：变送器需接四根线即电源和信号分开，变送器有单独供电线路，对于PLC来说是有源信号，应选四线制；
二线制意思是：变送器只能接二根线即电源和信号共线，需随信号线提供24V电源，对于PLC来说应选二线制；
