3621JP定位器检修及调试

庄工你好，

济炼所用的定位器应为3621JP型，根据您所诉的故障现象，我认为有以下几个方面的可能：

1． 气源输出不稳定；

2． 小信号时模拟信号不稳定，有变化；

3． 3622电气转换器（I/P）的输出不稳定，这可以测在给定信号时其输出压力是否稳定，其输出压力范围为3—15psi对应4—20mA输入信号；
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Figure 10. FiowScannar ™ Diagnostic System Connections.
for Type 3621, and 3620P Fositionrs.
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上图为3622的位置及测试接口位置。若是3622的问题，则需要更换。

4． 喷嘴有灰尘或杂质，需要吹扫；喷嘴位置如下图（KEY116）：
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5． 继动器（Relay）内有灰尘，需要拆卸吹扫（内容见26页，图见37及39页）；

6． 调试步骤见17页。说明书其他有关3621JP的内容，您可以有选择的看一看；

以上是几点想法，基本上这几方面，供您参考，如不能解决问题，我们公司的曹现伟过几天会到炼现场服务，您可以同他联系（13052701261）。
                                                         大连巨路公司工程部

                                                            2002.08.30

