变频给水控制新方案
    提要：本方案为台达变频器、plc、人机界面采用通讯

方式在变频给水上的应用案例
产品概述

   该控制系统是台达系列变频器、台达PLC、台达人机界面等产品的系统整合。可实现供水管路压力、变频器输出频率、变频器输出电流等的实时监控。可以实现轮泵时间、基准压力的直接设定，本系统以台达可编程控制器作为核心控制器，可以实现定时轮泵、全变频启动、手动/自动切换等功能，由于本系统全部采用RS-232和RS-485通讯方式，减少了系统间配线的工作量，同时也大大提高了系统可靠性、抗干扰性。
一、系统主要性能及特点

1、自动化程度高、具手动/自动两种控制方式，该系统可设计成一台主泵及两台辅助泵（也可以开发成三台辅助泵），在自动状态下，可全变频启动（软启动）、定时轮泵、具补泵功能。
2、压力恒定，压力控制精度可达±1%

3、运行可靠，维护方便。

   ◆设备具有自动/手动操作功能

   ◆压力控制采用智能调节。系统的响应速度快，精度高、稳定性好；PID参数免调试（特殊环境可设计成在人机界面上分别调整设定），大大简化了现场调试，并能长期保持稳定。

◆故障自诊断和自处理功能，对过流、欠压、过压等变频器故障均能自行诊断，并发出报警信号。
二、系统构成及工作原理
1、 系统介绍

系统构成原理如图1所示。系统实时跟踪管网出口的压力与设定值偏差的变化情况。经PLC与变频器内部的PID运算，自动控制电机投入台数及对应的变频器输出频率，进而控制水泵的转速，在保持恒压下达到控制流量的目的。

2、 原理说明

当变频器控制的电机满足不了流量要求，此时变频器输出频率逐渐上升，直到工作在设定的上限频率，如压力仍达不到设定值，由可编程控制器，变频器的PID板发出控制指令，变频器就按事先设置的程序确认，启动下一台辅助电机。
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图1  系统构成原理图

3、 操作方法

目前已开发的系统有两个：人机界面PWS-500S-LED（外接薄模按键机型），或人机界面PWS-700T-STN(触摸屏)作为控制终端，下面将分别介绍。

（一）：PWS-500S-LED系统

1)、开机画面说明：系统上电后，在人机界面上显示如图2所示画面：
按画面提示，触按F1键进入主菜单：
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图2                       图3                       图4
2)、主菜单画面说明：在开机画面中按F1键显示如图3所示画面：

在图3中可以选择运行方式（自动/手动），无论选择何种方式并运行设备，只要在设备运行，那么在该画面上都能看到手动方式或自动方式的字样在不停的闪烁，它表示系统在相应的方式下运行，而且该两种方式具互锁性，一旦自动运行在闪烁，那末无论如何也进不到手动方式的下一级菜单，反之亦然，从而保证了系统的安全性。          
3)、自动运行方式说明：在图3画面中如选择F1键，则进入图4所示的自动方式，在图4画面中有F1~F4各按键，下面分别说明其功能：                                      
F1：按F1键进入参数设定画面，见图5。在设备运行前需进入参数设定画面进行参数设定，如标准压力、轮泵时间的设定及            压力表量程选择等。上述参数设定完后返回图4画面，进入运行画面，启动设备。以上参数只是在设备运行初期，才需进行调试，一旦调试正常后，以后每次开机则不需进入参数设定画面做调试，系统已经记忆了上次调试后的参数，因此，可按上次设定的参数自动运转。
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图5                        图6                        图7
  F4：按F4进入初始设定画面，见图6，该画面的作用也是属于调试画面。设备首次运行前，在显示该画面的情况下，按压F1键，就完成了水泵的轮泵顺序从泵1——泵2——泵3——泵1的循环设定。该设定仅在第一次运行前进行，之后，系统自动记忆，无需再做设定。系统还可自动计算每台泵的变频工作时间，从而自动进行切换。

  F2：按F2进入运行画面，见图7。

F3：按F3返回上一级画面，即图3。 

图4画面的右边竖排显示“自动运行中”字样，并闪烁，表明设备已经工作在自动运行状态；如果系统运行在手动状态或为启动设备，则该处无任何字样显现。
4）、参数设定画面说明，见图5。可在自动方式画面（图4）中按F1进入该画面。在该画面中按数字键即可直接设定标准压力，按 F1键弹出数字键盘，即可设定轮泵时间；按F2键弹出数字键盘，选择压力表量程，此一参数要根据实际压力表的量程进行设定。

此参数设定后，要相应地改变变频器的相关参数，具体如下：                               

A、压力表量程为0.6Mpa时，变频器参数：

01-00设60       01-01设60        01-07设83

B、压力表量程为1.0Mpa时，变频器参数：

01-00设100      01-01设100       01-07设50

5）、运行画面说明，见图7。在自动方式画面（如图4）中按F2进入该画面。当参数设定以及初始设定完毕后，就完成了系统的全部初始设定，进入运行画面，启动系统，设备投入运行。

下面是各按键的功能说明：

F1：启动键，按F1，启动设备，如变频器运行，则画面中“启动”字样将转变成“运行中”并不停的闪烁。   

F2：停止键，如设备在运行中，按F2，变频器停止运行。同时字样“运行中”的指示灯停止闪烁而变成“启动”字样。                          

F3：返回键，按F3返回上一级画面，即自动运行画面，见图4。

F4：监控键，按F4进入监控画面(如图8)，监控系统运行的各参数：如设定压力、实际压力、实际输出频率、实际输出电流等。

运行画面（图7）中，在“变频”和“工频”字样的下面各有三盏灯并有泵1~3字样与其对应。它表明各泵的所处的位置。

说明：系统上电后进入到运行画面（图7），如并未启动系统（即“运行中”指示灯未闪烁），也可看到某个变频泵的指示灯在闪烁，此时并不表示该泵已经启动，而仅表示在轮泵的过程中该泵应该作为变频泵投入运行。
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图8                                 图9

6）、手动画面说明（见图9）                                              

在画面3中按F2即进入该手动画面，根据指示按F1~ F6键即可实现泵1~泵3的手动起停 。 
（二）：PWS-700T-STN系统

具体操作同PWS-500S-LED系统。
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四：配线图

                            地线  。 24GS/S  X4 X5  X6  X7 C0  Y2  C2  Y5 

      RS-232                              L    N    。 +24V X0 X1  X2  X3 Y0  Y1  Y3 Y4

                                                     RA     RB

               232口                                                 485口

A0V+A0V-  A1V+A1V-  A2V+A2V-  A3V+A3V-  D0V+D0V-  D1V+ D1V-  
                    A0I+A0I-  A1I+A1I-  A2I+A2I-  A3I+A3I-  D0I+D0I-  D1I+D1I-  


                                                           RS-485


F1  F2  F3


                      R                                  U               M 3~

                                             485口

                      S                      VFD-B       V                     


                      T                                  W

               接A0V+                    +10V           RA      X0

                                          AVI            RB      X1

               接A0V-  5KΩ                         RC

ACM

                   接24G

注： 5KΩ滑动电阻相当于远传压力表。接线如上图。

五、总结

上述系统均采用人机界面控制，因此设备档次有了较大的提高，但设备成本也有所增加，所以该系统主要应用在设备档次要求比较高、智能化比较高的小区、公寓、消防等供水场合，目前我们所掌握的几个应用实例基本涵盖了上述几个方面。

消防信号





消防报警





人机界面





台达PLC





台达变频器








_1093846659.doc
[image: image1.png]-
8
oy e








